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Ettervarmebatteri
montert

Ja Nei

METODE 6METODE 4

Uteluften ledes gradvis
utenom varmeveksleren

Uteluften reduseres
gradvis

Anlegget går i dvale

Hver 2. time starter
anlegget og sjekker
situasjonen

Uteluften reduseres
gradvis

Anlegget går i dvale

Hver 2. time starter
anlegget og sjekker
situasjonen

Disse trinnene skjer bare dersom ytelsen på ettervarmebatteriet ikke er tilstrekkelig.


